





2 CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
e Lo _ .
eskowms Architects and Engineers, LLP  pECHA: 28 de Julio 2009 Hola _Z-0

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5¢ s- o\8 )
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: > ¢ Calle Gertrudis
TIPO ESTRUCTURA [Jcuremner [Jcatcieasin (XM [Jhw [JcrOsS INLET [] comeInADO [loTros
] simple O i/‘l ] sanitario/ Pluvial
(] Doble Y 1 pluvial/ Sanitario
[ riple U Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LUMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [CINo EXISTE/ ROTA  [[]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [dTapaDA/RPTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImALa  [1NOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LimP1A Ctapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LimpIA CItapapa [ rOTO [ cotapsaDA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [(Jtapapa [ roTO [] cOLAPSADA
7- TUBO/B.C. = I LmpIA Cltapapa [ roto ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Omaa  [Ino DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) <1 CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ‘E‘\sz CIno

| | | | | ; | ‘ | ‘ D Parr. pesada
S S : i 3 ‘ i |:| Parr. Sellada
| i . : T \ i D Punto alto
‘ et ‘ I P [] punto bajo
1 5 R N i | D En pendiente

2 T ! ] ! FLUYE HACIA
. - - .
pugznealion v ”,,E ! s | ] S_ ————
. P B | )
| B ...l FoTONO.
- | L L ..l FoToNoO.
o - - - L Fotono.
PARA TUBOS e S R 1"
RECOMENDACION: D ACCION INMEDIATA l:l ACCION INTERMEDIA L__‘ LARGO PLAZO

[ LIMPIEZA, DESTAPAR

[_] SEGUNDA VISITA




OYE : D \
Q“ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

o Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 Hosa _ %1
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15¢ s-o\a B
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Gertrudis
TIPO ESTRUCTURA  Kfcurs inier [Jcatcrsasin  [OmH [Jaw [Jcrossmier [ comsmano [Jotros
O Simple ] 1/4 [ sanitario/ Pluvial
(] boble EY) [ Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] LIMPIA/SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA E'No EXISTE I No NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA P.TAPADA [] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA " [Omaa  [InoExistE/ ROTA
4- TUBO/B.C. = [T LmpiA Cltarapa [ rOTO [ coLapsADA
5- TUBO/B.C. = - Oumpia ClTarapa [ roTO (] cotapsapa
6- TUBO/B.C. = (] LIMPIA Cltapapa [ roTO [ coLapsapa
7- TUBO/B.C. = [ umpia E’TAPADA [] roTO [] coLaPsADA
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA COmata [ no DRENA []oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) HKer [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) SRt CIno
DESCRIPCION DELPROBLEMA:  “TTageds o BeTo ..
o SQLLR AL NG e
} ; | ‘ |:| Parr. pesada
; ‘ i [ : i | [ Parr. Sellada
1 . B R I oy 1 I:l Punto alto
F ’ : ! { }__—“ 1 ' [ Punto bajo
— i ; i [X| En pendiente
E 3 L | _ FLUYE HACIA
] I S T ] 5-_
|
u S L e Lo ] FOTO NO. I08~54c0
- L N b FOTONO.
ST e B e — - o FOTONO.
PARA TUBOS i ; | e e
: | | |
RECOMENDACION |E,ACCION INMEDIATA [Jaccion INTERMEDIA [ JLARGO PLAZO

PRIMERA VISITA




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

9.6
“ CSA
cfams Architacts and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2003 Hoa __ 2%
BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURANO. |BARRIO
1 J5¢ S-o20
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Gertrudis
TIPO ESTRUCTURA [ cURBINLET [ CATCH BASIN Bvi Ciw [Jcross et  [1COMBINADO Cotros

D Sanitario/ Piu;.fiai
] pluvial/ Sanitario

[ simple (g

l:l Doble D 1/2

D Triple D Completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA KIEPIYSUCIA []tapaDA/PTAPADA  [1NO EXISTE/ ROTA
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [J7apaDA/P.TAPADA [ ROTO
3- ESCALERAS ] BUENA ] MALA ] NO BXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LiMPIA Cltapapa [ roTO
5-TUBO/B.C. = ] LiMPIA Cd7apapa  [1 ROTO
6- TUBO/B.C. = [ LIMPIA (Jtapapa [ ROTO
7-TUBO/B.C. = (] umpIA [J7apapa [ ROTO
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa N0 DRENA
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) aS (Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) X1 CIno

S—
PARA TUBOS

] NO NIVELADO
] NO NIVELADO

] cOLAPSADA
] coLAPSADA
] COLAPSADA
] coLAPSADA
[JoTros

E’P‘arr. Sellada
[ punto alto
] punto bajo
[1En pendiente
FLUYE HACIA
S

FOTO NO.
FOTO NO.

P

FOTO NO.

100~3Y &

] LARGO PLAZO




4 csA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
=tcws Architectsand Engineers, LLP  ppcyA: 28 de lulio 2009 Hola 2%

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO

1 I5¢c -2

SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Gertrudis

TIPO ESTRUCTURA (EI CURBINLET [JcaTcHBASIN [IMH [Jnw [JcrossINLET  []COMBINADO
| Simple Cd1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ boble Oz [ pluvial/ Sanitaria
I___l Triple |:| Completo

CONDICION EXISTENTE:

[JoTros

1- PARRILLA BT LIMPIAGUCIA (L] TAPADA/P.TAPADA [Ino exisTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA Xum Pm@ CJvapapap.TAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO
BUENA

3- ESCALERAS

(I mala -Eﬂ@/ ROTA

4-TUBO/B.C. = ] LiMPIA Cdtapaba [ roTO (] coLaPsADA
5- TUBO/B.C. = [ LmprA [CItapapa  [] roTO ] coLapsapa
6- TUBO/B.C. = _ ] LimpIA [Jtarapa [ roTO [ coLapsapa
7-TUBO/B.C. = Wo Se v& ~amaio [ (1Mp1a P BDTtapapa [ rovo [ coLapsapa

8- CUNETA L] Limpra/suCIA CImaa [ No DRENA [Jotros

9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Pk [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  Rs1 (o

Eg—\p(wc:\ckﬂ Con. bbegure wn ol %Y\&u

S-

| ; - [ Parr. pesada
; P i [ parr. Sellada

m—— [ punto alto
e ] punto bajo

A S T ,E’En pendiente

FLUYE HACIA

i FOTO NO. 160-5{%/
bbb FOTO NO. 00-S402

S SRS W T . S, FOTO NO.

PARA TUBOS USSR R S - ot
| ‘ Lt i

RECOMENDACION:  PTACCION INMEDIATA [Jaccion mTermepia  []LARGO pLazo

DIPRMERAVISITA o AICOMPEZACOESTAPAR

... ] SEGUNDA VISITA [_] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA

Largnplft%a'ch&g%\ar%cQtOtﬂ&w?ﬂrlbre ASRE (90

o, dedecnarer. S magnided.. & wundebilided. . Nuew  Sasfema.....

Dol Pon mauel. Capesided.. Fot
GQQTQQ .......

’PM&SHJIMP&NE% ensde o



PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

$.0
s CSA
cev oo Architects and Engineers, LLP HOJA ZAT'

FECHA: 28 de Julio 2009

BRIGADA: _No.3
ESTRUCTURA NO.

S- opZ 2

DISTRITO/REGION | CUADRICULA BARRIO

1 J5¢

Qcean Park
Int. Calle Mcleary & Calle Gertrudis

SECTOR
CALLE / UBICACION:

TIPO ESTRUCTURA  [fcurs nier [Jcatcrsasin [ImH [CJhw []CROSSINLET [ comBINADO [Cotros
] simple [ 4 [] sanitario/ Pluvial
[ boble Lz [ Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA

] NO BAsTE / ROTA ] NO NIVELADO
1 roto ] NO NIVELADO

] TAPADA/P.TAPADA
] TAPADA/P. TAPADA

|l umpIAGUCTA)

] LIMPIA/SUCIA

3- ESCALERAS

4-TUBO/B.C. =
5-TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

] BUENA

] LimpIA

[ LMPIA

] LIMPIA

] LMpIA

] LIMPIA/SUCIA
Ast

X1

CIMALA
(] TAPADA
[ 1TAPADA
] TAPADA
Cl7aPADA
[1MALA
CIno

] NO EXISTE / ROTA

[] roTO
1 rotO
] roTO
1 roTO

] NO DRENA

] COLAPSADA
] coLAPSADA
] cOLAPSADA
] coLAPSADA
[JoTros

S—

PARA TUBOS  —f——

[RECOMENDACION: ..

D SEGUNDA VISITA

M Accion MEDIATA

TLvpreza¢DES
,EZEE REQUIERE S

E’Parr. Sellada
[ ] punto alto
D Punto bajo
[en pendiente

FLUYE HACIA

FOTO NO.
FOTO NO.
FOTO NO.

EGUNDAVISITA ...

.......\[.T&Q.hmﬂ&&mm ............................................................

'.'_ D&%‘sﬁ-@ﬁf’{)qﬂﬁ?ﬂr?a&wawaﬂﬁf‘i—u)ﬂ{nnr%Pﬁdﬁrb{ncﬂf\f



PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
S

d
% CcsA
sasen Architects and Engineers, LLP

FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢c S-0t>
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Gertrudis

TIPO ESTRUCTURA  [JcurRBINLET []CATCH BASIN MﬂH (OHw [Jcrossiner  []comsInaDO [JoTros
] Simple [11/4 [ sanitario/ Pluvial
[ ] poble 12 [ Pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA zrl_IMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE/ ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA X LIMPIA/SUCIA [1TAPADA/R.TAPADA  [] ROTO I NO NIVELADO
3- ESCALERAS []BUENA CIMALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = 30 JE’ LIMPIA CItapaba [ roTO [] coLaPsADA
5- TUBO/B.C. = (] LmpIA [Jrapaba [] roTo [ coLapsapa
6-TUBO/B.C. = 3 BdTimpia Cl7apaba [ roTo [ coLapsapa
7-TUBO/B.C. = [ LMpIA [Itarapa [ roTO [ coLAPsADA
8- CUNETA PAOMPIAMSUCIA CImaa  [CINO DRENA [(Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E‘\SI CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ESI [Ino

Ng

..............................................................................................................................................................................................................................................

<

£ | | [ parr. pesada
- . 3 T ; i [ Parr. sellada

| i I i [ punto alta
1 “"“‘i ) | [1punto bajo
| i | ] En pendiente
75— = - | ! _ FLUYE HACIA
| RN s

FOTO NO. jOb-S¥as”
FOTO NO.
FOTO NO.

S T S :

RECOMENDACION:

[X/LARGO PLAZO




9.9 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
‘¢ CSA
cenomen Architects and Engineers, LLP EECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 2

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5c s-0zM
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Gertrudis
TIPO ESTRUCTURA CURB INLET ﬁ catc BasiN [ImH [Jnw [Jcrossiner  [lcomsINADO [loTros
[ simple L4 [ sanitario/ Pluvial
[] Doble 112 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple [ 1 completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X{IMPIAYSUCIA ] TAPADA/P.TAPADA I NO BXISTE/ ROTA  [_]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA e sucm [Jtapapa/p.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Ivaa  PENO EXISTEJROTA
4-TUBO/B.C. = ] LMpiA Cltapapa [ roTO [ coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LiMPIA [7apapa [ rOTO ] COLAPSADA
Q’“" E y:b 6- TUBO/B.C. = 12 E,LT.MPIA Cltapapa [ rOTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LmpIA [7apapa [ rOTO ] coLAPSADA
8- CUNETA Eumm@ [maa  [1NODRENA Cotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Ha [Ino

E‘ Parr. pesada
D Parr. Sellada
[ punto alto
D Punto bajo

"E' En pendiente

FLUYE HACIA
5- 0257

FOTO NO. i0-$39%
F— Hel ,4......_‘|. i ] : EOTO NO.
PARA TUBOS ; - e s

RECOMENDACION:

e 1Y Y N R —
] SEGUNDA VISITA




o PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONE ol
03:,_ CSA S MUNICIPIO SAN JUAN

ekems Architects and Engineers, LLP [ECcHA: 28 de Julio 2009 Hola __ 21
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ 5- 079
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Gertrudis
TIPO ESTRUCTURA  [JCURBINLET [_] CATCH BASIN M MH [Jnw [JcrossINLET [ COMBINADO [lotros
[ simple [ ya [ sanitario/ Pluvial
1 poble L2 [ Piuvial/ Sanitario
O Triple | Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA []tapapa/p.TAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS 1 BUENA [ImaLA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LMPIA [ITapaba [] rROTO [1coLapsADA
5- TUBO/B.C. = [ Lmpia [JtapapA [] roOTO (] coLapsADA
6- TUBO/B.C. = (] LmPIA CJtapapa [ roTO [ coLAPsADA
7-TUBO/B.C. = [ LimpIA [(Jtapapa [ roTO [ coLapsapa
8- CUNETA (] LiMP1A/SUCIA [(Imaa  []NO DRENA []oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) >e1 [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) TSk [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

[ parr. pesada

! |
- | f T i_' o ! : T [ Parr. Sellada
f | | ‘ ! : | D Punto bajo
i S ,Nifi [] En pendiente
(S j g L1 L | . ; FLUYE HACIA
| ] | , e
L/:} L - ol roTONO. 00-S3
. B : -— 1. FOTO NO.
S oo : i —— f—ti—  FOTO NO.
PARA TUBOS ’ ' j I - i : i
RECOMENDACION: ... [ ] AcCION INMEDIATA eI ACCION TINTERMEDIA  []LARGOPLAZO
...... [ PRIMERAVISITAD LIFIERR, DESTATAR e




Y
%
%

CSA

ceonoms Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

28 de Julio 2009

HOJA

%

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
A J5¢ S-02S
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Gertrudis

TIPO ESTRUCTURA  [Jcursnier [Jcatcisasin BmH [Jhw [ CROSSINLET [ comsINaDO [ otros
[ simple EVZ [] sanitario/ Pluvial
[ Doble L2 [ Pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA BT LIMPIA/SUCIA [ TaPADA/PTAPADA  [INOEXISTE/ROTA  [1NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA []TAPADA/P.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA ] MALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] uMPIA [d7apapa [ rROTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = (] LiMPIA [Jtapapa [ rOTO ] cOLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LimPIA CItapapa [ roTO [] coLapSADA
7-TUBO/B.C. = [ umPIA [tapapa [ rotO ] coLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [IMALA ] NO DRENA CloTroS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E:SI Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  Bs1 Clno
DESCRlPClON D] 0= s ———EEE R

..... ady G

A

[ Parr. pesada
{ D Parr. Sellada
1 punto alto
[ punto bajo
[lEen pendiente

FLUYE HACIA
g

FOTO NO. (- S
FOTO NO.
FOTO NO.

e
PARA TUBOS

] LARGO PLAZO

“Roguess . desteoey \e Tape. s
?p‘ﬂ,wvmwﬁ&%&?




9.6 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
%%  CSA
csacoun Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 24

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15¢ S- ©206
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Mcleary
TIPO ESTRUCTURA  [Jcur INLET [JcaTcHBASIN [IMH [Jhw [JcrossinET [ coMBINADO []oTros
[ simple [y [ sanitario/ Pluvial
[] Doble (EY] (] Pluvial/ Sanitario
] Triple | Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LiMPIA/SUCTA (] TAPADA/P.TAPADA [ INO EXISTE/ROTA  [_]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] uIMpPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA ] roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] sUENA CImaa  [1NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ Limp1A Cltapapa [ roTO [] coLAPsaDA
5-TUBO/B.C. = [1LmpPIA CJ7apapa [ rOTO [] coLaPsADA
6- TUBO/B.C. = [ LimPIA [Itapaba [ roTO (] coLapsapa
7-TUBO/B.C. = (] LMpIA CItapaba [ roTO [] COLAPSADA
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [Imaa  []NO DRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Klst " [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) kst [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

‘ [ Parr. pesada
' T‘ o [ parr. Sellada
|

[ Punto alto
D Punto bajo
[1En pendiente
FLUYE HACIA

|

- —
1 | | lde . FOTONO.
o S N

. | FOTO NO.
- B ; e p—t—t-~  FOTONO. __
P A R A —l—U B OS ___{“,_ S PP, i ,,l e J i | { ; e
RECOMENDACION: [] ACCION INMEDIATA e lAccioNvTERMEDI  CILARGOPLAZO




CTO: ESTUD 10 u
’0‘ CSA PROYE ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

etoms Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 Hola __ %9

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S-{O27F .. b
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary # |aolL & 1404
TIPO ESTRUCTURA [ Jcurs INET [JcaTcHeasin Pdmd [Jrw [ crOsS INLET ] COMBINADO [loTrOS
] simple ' 114 [ sanitario/ Pluvial
[ poble L2 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple [] completo
CONDICION EXISTENTE: 7
1- PARRILLA [ Limpia/sUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [JNO EXISTE/ ROTA  [[]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA B4 TMPrA/SUCIA [C7arapapTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS 1 BUENA [Imaa  [INO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = Bl K] Livpia CJtapapa [ ROTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = - [Jumpia Cltapapa [ rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA Ctarapa [ rOTO ] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = _ 2C LXKIIMHA Cltapapa [ roTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [INODRENA [l oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) et [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E:SI [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: LS f?pesm‘!r ’Dm\o\gmas

e LU L LTS Sh

[] parr. Sellada
[ punto alto
D Punto bajo
[1en pendiente
FLUYE HACIA
[+

= -

T e
PARA TUBOS

FOTO NO. [08-S408
FOTO NO.
FOTO NO.

RECOMENDACION:

. D PRIMERA VISITA .

WLARGO PLAZO

Calle  Heloory
e vien



>4 ; D ,
¢ CcsA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
sass Architects nod Eaglooers, P tEOHA:  98de Julio2008 HolA __ 3l

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 I5¢ S-028
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: .2 Calle Mcleary Mo
TIPO ESTRUCTURA  [JcursNeT [JcatcHeasiv BAMH [THw [Jcross ner [ coMBINADO [loTtros
] Simple 14 [ sanitario/ Pluvial
] Doble (112 ] Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA KIMPTAISUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [CINO EXISTE/ ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (] Limpia/sucia [ItapaDA/P.TAPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS EETE [(Omaa  [lno Bxaste/ roTa
4- TUBO/B.C. = [J Livp1a Clrapaba [ roTO [] coLapsADA
5- TUBO/B.C. = [JLmpia [Jtapapa [ roTO [ coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LiMPIA [dtarapa [ roTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] LmprA [Jtapaba  [] roTO [] coLapsaDa
8- CUNETA : ] LIMPIA/SUCIA CImata  [INO DRENA [otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E\SI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) %1 CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

] []parr. pesada
E{Parr. Sellada
[ punto alto
[]punto bajo
|:| En pendiente

§ | - } | ' . | FLUYE HACIA

‘\/‘:J | | ] )
| - | .. FOTONO. i®-4og
- : —| , s -~ FoTono.
I = ; — . FOTO NO.
PARA TUBOS - - ! i T
| | | . l
.BE.‘.:..Q.ME.N.?f\..(r‘.!9.!.\.‘5..,........................-ﬁﬁ‘.?.CI?.’.‘!..I.WEP.INA .................................... []AcCION INTERMEDIA | [Jiarcopiazo

[ ] SEGUNDA VISITA




9,9 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
4 CsA RO 0 INUNDA MUNICIPIO A
cx{os Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 oA _ 2T

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15¢ 5- 228

SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: © . Calle Mcleary Es4q. MHarw.  MHoczo
Trenve Qesclinere GulS.,

TIPO ESTRUCTURA  [Joursmier [Jcatcisasin XMA [(Juw [ CroSS INLET ] coMBINADO [Jotros
[ simple ] y4 [ sanitario/ Pluvial
[[] Doble O [ pluvial/ Sanitario
I riple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA IXI GMPTAYSUCTA [JTAPADA/P.TAPADA [ INOEXISTE/ROTA [ ]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LiMPLA/SUCIA K| TAPADAETARADAY LI ROTO (] no NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Jmaa  LINOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIA CJtapaba [ roTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LimpIA [(dtarapa [ roTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ Lmpia CJrapapa [ ROTO ] cOLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LMp1A Jtarapa [ roOTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [INODRENA Clotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) R [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Bt CIno

DESCRIPCION DELPROBLEMA:  “Teers. basce... . 2L ande .y, ma..iens

| o] | | ! ] Parr. pesada
i . g b - __ R — ‘____,I . D Parr. Se”ada
! | 0 | i D Punto alto

—T { i o 7" T [ punto bajo

T T T . - 1 En pendiente

. l [ FLUYE HACIA
| | T 5-

“ L L | FoTONO. I0-54i©.
e -t tt—s—  FOTONO.
i |
i

1

O ACCION__INTE_ERMEDIA ] LARGO PLAZO

RECOMENDACION:  [S{accion INmEDIATA
T XeRvERAVISITA @TCUMPIEZA DESTABSR™ .
] SEGUNDAVISTTA............

[ 1 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA | ..oororesrcsssmssmssssssssssssssss o s s s oo













éﬁ"g._ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

concoun Architects and Engineers, LLP EFECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 35

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15¢ S- 029

SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco

TIPO ESTRUCTURA  [ffcursNET [JcatcHsasiv CIMH [CIHw [Jcross INLET ~ [_] COMBINADO [Jotros
] simple Cya [ sanitario/ Pluvial
1 Doble Lly2 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple ! Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] (GMPTAYSUCIA 1 TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE / ROTA  [[] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA sucm [Jtapapap.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ MALA [E'@D EXISTE J ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIA CltapapAa [ rOTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [ LMprA Cltapapa [ rOTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Itapapa [ ROTO ] COLAPSADA
@w ~uV) 7-TUBO/B.C. = _ \D' B LiMPIA Otapapa [ roTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Omaa N0 DRENA [(JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) G CIno

[ parr. Sellada
[ punto alto
- [ Punto bajo
F ] €n pendiente
. FLUYE HACIA
5- ©30
BN (U SN T N SO S W SN S S FOTO NO. 106-5369
T s S e At I R i X - FOTO NO.
PARA TUBOS SRS PR SUPSON SN R SR { B SO IO N == =

LARGO PLAZO

...................................................

[ ] SE REQUIERE SEGUNDA VISITA Novo SisKime

L] SEGUNDA VISTTA ...

e Ty
C@\L@Kbblﬂma:'cm;wn*L@o&&*f@’iwm\tm% Ja Preblomes &




¢ CSA

csacoup Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

28 de Julio 2009

34

HOIJA

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ 5- ©30
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco

[ oTros

TIPO ESTRUCTURA [ JcursINET [JcatcHBasiN [¢MH [Jnw [Jcross INLET  []comBINADD

[ simple (14 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble L1172 (1 pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA BACMPTRSUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [JtapaDA/P.TAPADA [ ROTO [ No NveLaDO
3- ESCALERAS (] suena Olvaa @0 st RoTA
4-TUBO/B.C. = 3&C XTI LIMPIA [Itapapa [ roTO []coLapsADA
5-TUBO/B.C. = 1% Bt Lmpra [Itapapa [ roto [ coLapsapa
6-TUBO/B.C. = []LIMPIA [JTapapA [ rOTO ] coLapsaADA
7-TUBO/B.C. = 2L T Lmpia ClTapapa  [] roTO (] coLapsaDA
8- CUNETA PaCMPIAySUCIA I MALA ] NO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 1 [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  $sr CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Do\ e . diona

[ parr. pesada

| i
[ bqr%‘c L{W“ i ; [ parr. Sellada
. \ ; | |:| Punto alto
‘ i : | i | []punto bajo
T I i [] En pendiente
H ol |
§ 1 e I Y N Y FLUYE HACIA
—(N—" \ ! 5-
| 1 Y | i |
S vl — i
829 \ A S| S U S (U S - FOTO NO. LO0-S3F3
S S | foct - : FOTO NO.

ST B \l Mozeol ‘ _ FOTO NO.
JRECOMENDACION: @ @ . [JAccioNNmEDIATA ] [_JACCION INTERMEDIA . JZ RGO PLAD .
........... PRIMERAVISITA. ..o o LIMPIEZADESTAPAR i s ho s H-H
...... il SEGUNDAVISWADSEREQUIERESEGUNDAVIWAU‘-’*“‘":’E"g‘_e'ﬂ'””*




4. CSA

v’ Architects and Engineers, LLP [ECHA: 28 de Julio 2009 HOJA __8S

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- o3cC
SECTOR QOcean Park

CALLE / UBICACION: Calle Loiza Moczo

TIPO ESTRUCTURA  [JcursnieT [Jeatcrsasiv XIMH [Tuw [Jcrossmier [ coMBINADO

] simple [EVZ [ sanitario/ Pluvial

[ poble e [ Pluvial/ Sanitario

[ rriple ] completo

CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA MIEMPIAYSUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [CINO EXISTE / ROTA L] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA PXkTAPADAP.TAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Jmaa  [INOEXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = [ LIMPIA [Jtapapa [] rOTO [ coLapsaDA
5- TUBO/B.C. = ] LiMPIA CJtapapa [ roTO "] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] umpiA [Jtapapa [ roTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = [ LiMPIA M TAPADA  [] ROTO [] coLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA CImaia  [INO DRENA [Jotros
9-7ZONA INUNDABLE (FEMA) &51 no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Bds1 [Ino -
Tageds........ Reqwiente... HMPETR e

[ oTROS

-
PARA

TUBOS  — |

. T

RECOMENDACION:

] parr. pesada
[ parr. Sellada
[ punto alto
[ punto bajo
[IEn pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. |00-3%4©

FOTO NO.
FOTO NO.

[ LarRGO PLAZ




CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
GEAI'.lmup Architects and Engineers, LLP EECHA: 28 de Julio 2009 HOJA ‘3[9

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO

1 J5c S- 030D
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Calle Loiza Moczo Mo. S+

Treaadz o Top Dovrgen

TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INET [JcatcHBasin BIMH [Jrw [JcrossNET [ COMBINADO [Jotros
] Simple i/ [_] sanitario/ Pluvial
[ Doble 2 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Kfrmsucia [I7aPADA/P.TAPADA  []NO EXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA \X]P-TAPADA 1 roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [1BUENA CIMaLA [_] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ] LMPIA [ItapapA  [] rRoTO (] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LMPIA Cdrapaba 1 roTO [] coLapsapa
6- TUBO/B.C. = ] LiMPIA [ItapapA  [] RoTO [ coLaPsaDA
7-TUBO/B.C. = [ LMPIA BdTapaoa [ roTO [ coLapsapa
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [ mALA ] NO DRENA [loTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) &51 [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E’s [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMIA: _ Coroletaments... Aspad ... Requicre. Lmpieze....
ens..ds. T VL — Moo 32 vea. Aokes e salide T

[ Parr. pesada
N _ i . R e B o [ Parr. Sellada
1 R = T T [ punto alto
f | _____ ek LR SIS (I z = Sl g DPuntobajo
[(en pendiente

S S Ll b b L L [ FLUYE HAGA

B B | . S
u B - FOTO NO. lop-2439
. N bbb EOTOING
- FOTO NO.
PARA TUBOS — e
RECOMENDACION: ~ [XTACCION INMEDIATA [] Accron iNTERMEDIA Clurso puzo

le PRIMERA VISITA




<. CSA

covaan: Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA: 28 de Julio 2009

BRIGADA: _No.3

Hoia %1

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15¢ s-0320E
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Calle Loiza Moczo No, Lo

4'x 20"

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA

3- ESCALERAS

4-TUBO/B.C.

5- TUBO/B.C.

6- TUBO/B.C.

(v -18) 7-TUBO/B.C.
8- CUNETA

Il

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)

TIPO ESTRUCTURA  [] curs INLET X catcreasin  CImH I Hw [Jcross INLET ] COMBINADO [l otros
[ simple 14 [ sanitario/ Pluvial
P Doble 12 [ Pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo
FO@IMPIRSUCTA ] TAPADA/P.TAPADA []no BXasTE / ROTA L] NO NIVELADO
KICMPIAISUCIA I TaPADA/P.TAPADA L1 ROTO ] NO NIVELADO
] BUENA ImALA N0 EXISTD/ ROTA
] LiMpIA Itapapa [ roTO [ coLAPSADA
] LMPIA Ctapapa [ roTO ] COLAPSADA
[ LmpIA [(tapapa [ rOTO ] coLAPSADA
e XTLMPIA [tarapa [ ROTO ] coLAPSADA
RYOMPIAYSUCIA [Imaa  [INODRENA [otros
ks CIno
[Asr CIno
NS.... REESRANS o RIRRIEOER e

g— BI0E

D Parr. pesada
[ parr. Sellada

D Punto alto

[ punto bajo

M En pendiente

FLUYE HACIA

-

FOTO NO. [p0-S437
FOTO NO.

FOTONO.

] LARGO PLAZO




% CSA

csacws Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

28 de Julio 2009

HOJA

22

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 I5¢ S- OG0
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Calle Loiza Moczo

Wo Lo

TIPO ESTRUCTURA  [JcursinteT [XcatcHeasin  [IMH [Jrnw [Jcrossner [ coMBINADO
D Sanitario/ Pluvial
] Pluvial/ Sanitario

CONDICION EXISTENTE:

@.\\J - ZZ)

1- PARRILLA

2- ESTRUCTURA
3- ESCALERAS
4-TUBQ/B.C. =
5-TUBO/B.C. =
6- TUBO/B.C. =
7-TUBO/B.C. =
8- CUNETA

9-ZONA INUNDABLE (FEMA)
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

2"

D Simple D 1/4
B4 Doble O
] Triple (] Completo
TPIR)SUCTA [JtaPaDA/P.TAPADA  []NO EXISTE / ROTA
X LmPIAGSUCTRY [ vapapap.TAPADA [ ROTO
[]BUENA CImaa DGO BEXSTEY ROTA
(] LiMpIA CJtapapa [ roTO
(] LiMpra [Jtarapa [ roTO
[ Limpia [d7apapa [ roTO
X umpiA (Suae) [17arapA [ ROTO
(] LimpIA/SUCIA I mALA ] NO DRENA
Kt [Ino
st CIno

Ng ?r*’-’S@n"'ﬁ?\’QHQm@

[JoTros

] nNo NIveELADO
] NO NIVELADO

] coLapsapA
(] coLapsapa
[] coLAPSADA
] coLAPSADA
[Jorros

G

T Re

S— 83 F

PARA TUBOS

RECOMENDACION:

L parr. pesada

[ Parr. Sellada

(] punto alto

|:| Punto bajo

E En pendiente

FLUYE HACIA

-

FOTO NO. 100-3438
FOTO NO. ___
FOTONO. _




e PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONE MUNIC
Q‘:’__ CSA ROY S CIONES MUNICIPIO SAN JUAN
cerawms Architects and Engineers, LLP FECHA: 78 de Julio 2009 HOJA 449

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO

1 J5c S- 03\
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco
TIPO ESTRUCTURA  [JcurRB INLET [XI'CATCH BASIN CImH [Jnw []CROSS INLET [[] COMBINADO [Jotros
o A '2‘-“.:‘ P'simple Cl1/4 [] sanitario/ Pluvial
[ ] Doble 12 ] pluvial/ Sanitario
[ riple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA KiGvrdysucia ] TAPADA/P.TAPADA [ NO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA MPIR/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [ roTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA I maLa @@ ROTA
4- TUBO/B.C. = ] LIMPIA CJtarapa [ roTO ] coLapsADA
5-TUBO/B.C. = ] LMPIA dtapapa [ ROTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ umeia [JTapapa [ ROTO ] coLAPSADA
Q““‘ -\&) 7-TUBO/B.C. = is* 5 LimpIA [tapaoa [ rOTO [C] COLAPSADA
8- CUNETA Klamrisucia [Imaa  [INODRENA [lotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) <1 [no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) s CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEM/Y: Moyve&ﬁ—\o?m\o&maﬁ

[ parr. pesada
[ Parr. Sellada
D Punto alto
D Punto bajo
] En pendiente
FLUYE HACIA
G

FOTO NO. 106-53%H
FOTO NO.

FOTO NO.
PARA TUBOS
RECOMENDAC[ONgACCIONINMEDmmcaomgmmQameopmzo
DPRIMERAVISHADLIMPIZADESFAPAR N )

[] SEGUNDA VISITA . ..ok SE.REQUIERE SEGUNDAVISITA




ik : E
&% CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

LK
a?s;m., Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 40
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 15¢ S- O3
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco
TIPO ESTRUCTURA  []cURBINLET [_] CATCH BASIN dMH [(Jnuw [Jcrossiner [ comeinaDO []oTROS
[ simple (114 [ sanitario/ Pluvial
[] boble 12 [ pluvial/ Sanitario
|:| Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [] LIMPIA/SUCIA [ TAPADA/P.TAPADA [ NO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ ] LIMPIA/SUCIA [ ] TAPADA/P.TAPADA ] roTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA Clmaa  [Ino BasTe / ROTA
4- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Jtapaba [ roTO [ coLapsapa
5- TUBO/B.C. = [ umpia [Jtapaba [ roTO [ coLapsADA
6- TUBO/B.C. = L] LMPIA [Ivaraba [ roTO [] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = []LMpIA [ltapapA [ rOTO [] coLAPSADA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA I maLa ] NO DRENA []oTroS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) R CIno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) (st [
DESCRIPCION DELPROBLEMA:  So\lodo  NO . 92 Puadn @

|:| Parr. pesada
E/Parr. Sellada
D Punto alto
] punto bajo
D En pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. 190-33 32

. o | FOTO NO.
S— | ; ‘_ _ | R /- : ~FOTO NO.,
P A F\) A TU B O S ﬁ‘_,,i, S I e Ay : SRR v AO—
‘ | !
RECOMENDACION: BXTAccION INMEDIATA [laccion INTERMEDIA  []LARGO PLAZO




&0 ROYECTO: ESTUDIO INUNDA IONES MUNIC SAN JU
¢‘:’  CSA P DIO INU C NICIPIO SAN JUAN
cen oo Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA H
BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

i J5¢c 5- 033
SECTOR - Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco
TIPO ESTRUCTURA [l CURB INLET _[X]/CATCH gasiN [IMH [JHw [JCROSS INLET ] COMBINADO JoTros

e 1‘-2"“’-—"" [ simple L4 [ sanitario/ Pluvial

(] Doble (112 [ piuvial/ Sanitario

[ Triple [ completo

CONDICION EXISTENTE:

1- PARRILLA BAGMPEISUCIA [JTAPADA/PTAPADA  [INOEXISTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA pecErpaoRypTaPADA [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS [l BUENA Cmaa B0 EXISTEY ROTA
4-TUBO/B.C. = ] ump1A tapapa [] rROTO ] COLAPSADA
5 TUBO/B.C. = Mo Stquedsw [[]IIMPIA TapaDA [ ROTO 1 COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] umpra tapapa  [] rROTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = _NS S puract® yor ] LIMPIA Bdtapapa [ roTO [ coLAPSADA
8- CUNETA PACHPIA)SUCTA [dwaa  [INODRENA CJotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) R Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  Eds1 Ono

[ Parr. pesada
D Parr. Sellada

[ punto alto

D. Punto bajo

en pendiente

FLUYE HACIA

S-

FOTO NO. (005333
S FOTO NO.

- FOTO NO.

PARA TUBOS

RECOMENDACION: .




< CSA

csasmwp Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

28 de Julio 2009

HolA 4L

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S04
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco

TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET  [JcatcHBasiN' IXIMH [Jhw [JcrossINLET ] COMBINADOD

[]otros

O Simple []1/4 [ sanitario/ Pluvial
[ boble L2 [ Pluvial/ Sanitario
D Triple |:] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA B Lmpraysucia [17apaDA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA - umpiassucia Cd7arapa/p.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS XTauena CImaa  [INO BXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = 30 Beumpia CItapapa [ roTO [] coLapsaDA
5-TUBO/B.C. = g [ Lmpia BATtapaba [ roto ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LiMPIA ClTapapa [ roTO ] coLapsaDA
7-TUBO/B.C. = Dl X LiMp1a Craraba [ roto [ coLaPsADA
8- CUNETA UCIA [Imaa  [INO DRENA []oTrROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) R CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Eg,z [CIno .
DESCRPCIONDELPROBLENA. Mo Presercke  Problomas . Eoucluye....
Shane, U, PAND.. 8, w‘ﬂu\j‘a MO st
edMoy Ay orveds o\t Tepeds. o
| ! | D Parr. pesada
, - - R [ parr. Sellada
T ' : T 77! o I:] Punto alto
F l : [\ ;r'.\‘ : L A [ punto bajo
_ N\ v [T [] En pendiente
,S 3 1 AN | FLUYE HACIA
A A | 5-
WP i T
L/J __i - M\‘}'(”J - ..l FOTONO. f00-53%y
e S ol FOTO NO. 18-S335
ST : —— ; 3(9 f ‘ FOTONO. __
PARA TUBOS — ‘ ) | :
RECOMENDACION: PTACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA

el PRIMERA VISITA . ceirsssssisaces

X LARGO PLAZO




& PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONE
.9..__ CSA R CIONES MUNICIPIO SAN JUAN

L)
c&?ﬁ;;:up Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA A‘r’f;

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 15¢ S- 055
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco
TIPO ESTRUCTURA  [Jcursnier [Jcarcisasiv BMH [Jrw [JCROSS INLET 1 coMBINADO [JoTros
[ simple Oya [ sanitario/ Pluvial
[ poble 12 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple "] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P. TAPADA [INO BEXISTE / ROTA  [_] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA [1TAPADA/PTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ ] BUENA [ImALA "] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LmprA [Jtapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIA CJtapaba [ roTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LimpiA [JtapaDA [ rOTO [ coLapsADA
7-TUBO/B.C. = ] LiMPIA Cltapapa [ ROTO [] cOLAPSADA
8- CUNETA ] LMPIA/SUCIA CImMALA ] NO DRENA otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Pa1 (Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Eﬂ_q Cno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ‘Tari|\a . Selleda.

|:| Parr. pesada

| ] i 1
- L Ml e . ! ‘ ;ﬁ'ﬁa p—
i | T T [ punto alto
*! ’ 1‘ | T i . o i - I:I Punto bajo
! _‘i 1 T e [ en pendiente
D S i T b ! FLUYE HACIA

b | i ! |

] ‘ S .\ ... ' ..  FOTONO.

— A ] . ] FOTO NO.
= e Lo e (—t——  FOTO NO.
PARA TUBOS i ,k e S ! i ‘ l "

] ACCION INTERMEDIA ] LARGO PLAZO

[ ] SEGUNDAMISITA ..o el SE




PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNIC 0O SAN JUAN
% CSA 1Bt

&,
%

es<oms Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 Hoa _ 44
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ s- 036
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco
TIPO ESTRUCTURA  [X(curB INLET [JcaTcHBaSIN [ IMH [Jnw [JcrossInieT  []coMBINADO [JoTros
[ simple 14 [ sanitario/ Pluvial
|:| Doble ] 1/2 |:| Pluvial/ Sanitario
(] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA Msucm ] TAPADA/P.TAPADA CINO BXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA K] tapaoa@.TapaDsy [ rotO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS "] BUENA [ IMALA @/ ROTA
4- TUBO/B.C. = [ LMPIA Oltapaba [ roOTO ] coLapsADA
5- TUBO/B.C. = ] LMPIA [(tapapA [ rOTO [_] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] uMPIA CItapabAa  [] rOTO ] coLapSADA
VWV -%7-TUBO/B.C. = _2-\V2 O umpia PXlTapapa [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA M wFmsuca Omaa  CINoDRENA [ otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) HSI no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [sr [Ino

oasura ccomuleds en of -G_m_d,a D\unlwe

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 1 1¢no

Llen pendiente

AN -, o
qM :@ . | :Aﬁ Hcleory FLUYE HACIA
| A

...................................................... o ‘ /Aap\e@% 1 Wl pes.;(.j..a
j ‘ ; A Y AR B P ]
; ! / = I / | f Parr. Sellada
2-12 __'i____._-—-" T 1 / I o [ punto alto
L “ oo 1 1. E’ Punto bajo

- S-

% e - v N I FOTO NO. J0§-5267F

i o - e FOTO NO. (®-53-68
_ b | W26 o>
g~ Y | _ - FOTO NO.

PARA TUBOS b i e

™
0

RECOMENDACION: PUACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA IZH' LARGO PLAZO




4 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA
< CSA N
coneoum Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 4‘;

BRIGADA: _No.3
[ DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

[ 1 J5¢ -0z
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco
L .
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [ CATCH BASIN Swn [rw [ CROSSINLET ] COMBINADO [CloTros
(] simple E [] sanitario/ Pluvial
[ poble (YY) [ piuvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [JNO EXISTE / ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA 1 roTO []NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa  LInOBASTE/ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LIMPIA [d7apapa [ rOTO ] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ LMPIA [17apaDA [ ROTO [ coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LIMPIA CJtarapa [ rOTO [ coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = [ LiMPIA taeapa [ rOTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Jmaa  [INODRENA ] oTrROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E:SI Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Es; Ino

DParr, pesada
] Parr. Sellada

[ punto alto
|___]Punto bajo

1 En pendiente
FLUYE HACIA
.
FOTONO. __
SO SN M S ‘ FOTONO. _
8= —— o s S E I FOTONO.

PARA TUBOS




9% PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
%% CSA
cstows Architects and Engineers, LLP pEcHA: 28 de Julio 2009 HolA __ 4o

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 ] I5c 5-02Q
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco
TIPO ESTRUCTURA  [JcursiNET [KJcatcHeasin (w4 [Jnw [Jcrossmer [ coMBINADO [dotros
SR A | [ simple mpr [ Sanitario/ Pluvial
,[E' Doble a2 [ Pluvial/ Sanitario
D Triple I:] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X1 LIMPIA/SUCIA (] TAPADA/P. TAPADA (] NO EXISTE / ROTA  [_] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA i L'[MP [ TAPADA/P.TAPADA ] roTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA Omaa MA@ eI/ ROTA
4-TUBO/B.C. = \2 L] Lmpia [Itapapa [ roOTO []coLapsADA
5- TUBO/B.C. = ] umpIA P Ml Ttapapa ] rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = O] LiMpiA [(Ivapaba [ roto [] coLAPSADA
er 8) 7-TUBO/B.C. = __ \S" ] LIMPIA Clvarapa [ roTO [] coLAPSADA
8- CUNETA B imMpia/sucIA [Imala  [JNODRENA [l oTrROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI . [Ono
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno

A A —

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: ‘%qm.ﬂlﬁm?\@ag, Tube 15 Parece

| | | oo ! ] Parr. pesada
s —_I s WY P ‘ I:I Parr. Sellada
. - : =i & [ punto alto

i ] n pendiente
| FLUYE HACIA

|

| | P ‘

i | ! | i T [ punto bajo
| ;

|

|

|

| St .
. | {0 j
1 | T I -
. | I - FOTO NO. [08-S36(,
4 Se | - =
- TP ne Q. - Ll FOTONO.
I — : . ’ 5- FOTO NO.
PARA TUBOS * : e : -
RECOMENDACION: [ ] LARGO PLAZO

ek SEGUNDAVISITA




o PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUA
% CSA ! B N

" ; ,
s Architects and Engineers, LLP FECHA: ___ 28 de Julio 2009 Hoia _ 47

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 15¢c S-038&
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION. Int. Calle Mcleary & Calle Maria Mozco
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs nier [l catcH sasin Bimd [Jhw [Jcross INLET ] COMBINADO [1oTros
[ simple Ol y4 [ sanitario/ Piuvial
[ poble 12 [ Pluvial/ Sanitario
D Triple E] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA TMPIAJSUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE / ROTA L] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LMPLA/SUCIA B TapADAETAPADR) L ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImMALA E@/ ROTA
4-TUBO/B.C. = __ V2 O umpia P Tapapa [ ROTO ] COLAPSADA
5- TUBQ/B.C. = % [ LimMPIA P BdTapapa [ rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA Crapapa [ roTO "] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = >4 ] LIMPIA M&Tapaba [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA [ ImALA ] NO DRENA [ oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) PG o

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [CIno

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

st

D Parr. pesada
] parr. Sellada

[ punto alto

D Punto bajo

[]En pendiente

FLUYE HACIA

s- 638

g~ o3

FOTO NO. [®-S36S
FOTONO.
FOTONO.







‘::: CSA ‘ PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
stces Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HolA __ 49
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGICN CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
i J5¢ S- Q4T ¥
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Mcleary 2= \4S5°9
TIPO ESTRUCTURA  [JcursIniET Dtatcrasin [IMH [1Hw [cross INLET [ COMBINADO [JoTros
u' 12 [ simple Oy [ sanitario/ Pluvial
[ poble 12 [ pluvial/ Sanitario
D Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA B LIMPIAGSUTIAY []TaPADA/P.TAPADA L INOEXISTE/ROTA  [[]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [KTapaDRyP.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [IMALA ] NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = [ LimpIA Jtapapa [ rOTO ] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ umpIA Otapana [ rOTO ] coLAPSADA
6- TUBQ/B.C. = ] 1xMpIA [Itapapa [ roTO * [ coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ] LivPIA Crapapa [ rOTO ] coLAPSADA
8- CUNETA B LimpiasTaIs) [maa  [INODRENA Clotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) R CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) K1 [no
femes  Taneds

RECOMENDACION: e S ASEION,

D Parr. pesada
[ parr. Sellada
D Punto alto
D Punto bajo
Clen pendiente

FLUYE HACIA

S

FOTO NO. MB"'??
FOTONO.
FOTONO. _____




® PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO S N
,0,‘ CSA N M 10 SAN JUA
=oms Architects and Enginesrs, LLP  [ECHA: 28 de Julio 2008 HolA __ 44

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. (BARRIO
1 I5¢ S-p4d4o &
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: .. Calle Mcleary W, (459
TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET M‘CATCH BasIN [ IMH [(Jnw [Jcrossinier  [] coMBINADO []oTroS
‘k‘ % Zi—'(o“ E’ Simple (14 [ sanitario/ Pluvial
[] Doble 7] (1 pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA JESUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [JNO EXISTE / ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA KIamridysucia [ITapapa/pTAPADA [ ROTO [JNo NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImaLa E’ ROTA
4- TUBO/B.C. = (] Lmpra - [J1araDA EI ROTO [ coLapsapa
5-TUBO/B.C. = (] LmpIa [raraba [ roTO [] coLapsaDa
6- TUBQ/B.C. = [ Limpra CI7apaba [ roTO [] coLaPSADA
(vw \3) 7- TUBO/B.C. __W’—_ Bdimpia Cl7apapa  [] roTO ] coLapsaba
8- CUNETA l&].sucm [Imaa  [JNoDRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) e CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) P51 [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: D ?rcSanJre 'Pn-[olemcs

[ Parr. pesada
I [ par. sellada

|
S i ‘ 1 frse J 1"" ; i [] Punto alto
f. ’ S — — T i L] punto bajo

| premspreirsrmed - [ en pendiente

qm M T T T o s

! ' -] S

\
[ . .
g e s - | ; FOTO NO. 100-S4y

S i ; FOTO NO.

E
S | ' ‘ FOTO NO
PARA TUBOS | (wf - -
i |

oo
| | {

RECOMENDACION: [ ] ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA E] LARGO PLAZO
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O PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
4 CSA
ctooms Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA go

BRIGADA: Mo.2

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ s- o
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Gertrudis & Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcuRB INLET [] CATCH BASIN XMH [JHw [Jcross INLET ] COMBINADO [ oTrOS
I simple [1/4 (] sanitario/ Pluvial
[ ] Doble IEY) [ Piuvial/ Sanitario
[ Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA XI@MpIAISUCIA []7APADA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  [L]NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA TAPADAGIAPADD L1 ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA ] MALA ROTA
4-TUBO/B.C. = 2" O umpiA @ [{TapapA [ ROTO ] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LMPIA C7apapa [ ROTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ umpia Cltapapa [ rOTO ] coLapsabpa
7- TUBO/B.C. = ] LMPIA Cltapapa [ ROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA SUCIA [CImALA ] NO DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Mt [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) g\SI Cno

Viene

D Parr. pesada
D Parr. Sellada
1 punto alto

[ punto bajo

D En pendiente
FLUYE HACIA
5- A5c¢. o2

FOTO NO. iod-3294
FOTO NO.
FOTO NO.

- . {
PARA TUBOS o

(] LARGO PLAZO




Nl PROYECTO: ESTUDIO INUNDACI MUNICIPIO SAN
% CSA ONES ICIP JUAN

siec Architects and Engineers, LLP  [ECHA: 97 Julio 2009 Hoia __ S|
BRIGADA: _ No. 2
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- o412
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Gertrudis & Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [JcATCHBASIN POMH [Jhw L[JcROSSINLET [ COMBINADO [Jotros
X simple L 1/4 [] Sanitario/ Pluvial
] poble L2 [ piuvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA .-Klsucm [ TAPADA/P.TAPADA [Ino existe/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA X TaPADABIAPADR [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS _ [CJeuena Omas  KIGO BxsTEY ROTA
4-TUBO/B.C. =_2- 12" [X Lmpra [Cltapapa [ roTo [] coapsapa
#= 5 Tyo/B.C. 27'°° [ LMPIA BdTapapa [ roTO (] coLapsapa
5e\. 6-TUBO/B.C. = 2-12" B Limera [(I1araDA [ ROTO [ coLapsADA
7- TUBO/B.C. = ] LMpIA CJtapaba  [] roTO [ coLapsaDA
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [IMALA ] NO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E’.‘SI o
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) o1 [Ino

viene do  Esvud ura S- o

D Parr. pesada
D Parr. Sellada
] Punto alto
[ punto bajo
[Jen pendiente

FLUYE HACIA
s- _oudy

. Ll FOTONO. [08-529%F
S el 0L S . S S S FOTO NO. [05-5294

5 S49Z |
e ‘-~ FOTO NO.
PARA TUBOS  —f—tfofet = = S BN
|
RECOMENDACION: I ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA [ LARGO PLAZO

o l]SEGUNDAVISITA




& PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN N
Q::‘ CSA E NICIPIO SAN JUA

cluos Architects and Engineers, LLP FECHA: __ 27 Julio 2009 Hola __ 5%
BRIGADA: _N©. D
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- ©K>3
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Elena & Cacique
TlPO‘ESTRU CTURA [JcursINET DcatcHBasin [Imd [Jhw [JCROSS INLET ] COMBINADO [l otros
aox2! Simple [11/4 [] sanitario/ Pluvial
(] ooble 112 [ Pluvial/ Sanitario
[ Triple 1 completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA EI UMPIA@ ] TAPADA/P.TAPADA I NO EXISTE /ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (XTLMPIAGUCID) [(Itapapa/pTAPADA L1 ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Imaa  PORDEXISTR/ ROTA
ow -28 4-TUBO/B.C. = \Z Mivpaloucio)  Clmapaoa [ roTO []coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ Lme1a [Jtapapa [ rOTO ] coLaPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LIMPIA Cltapapa  [1 rOTO [ coLapsADA
7-TUBO/B.C. = ] LMPIA Jtapapa [ rOTO ] coLAPSADA
8- CUNETA [ LimpIA/UCD [Imala  []NO DRENA CloTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) gg [(Ono
10-AREA INUNDABLE (NO FEMIA) &51 [no ;

1 | R E’Parr. Sellada
- ‘ T [ punto alto

i'""* 7 .B’Punto bajo

| 1 en pendiente

I |1 FLUYE HACIA

I ] 5-

FOTO NO. 100-5302
‘ FOTO NO.

S—

PARA TUBOS —'f] »k % {erj\ H‘\

RECOMENDACION: . e

- % 3 ~ . — ‘ ! i ==L
e N N T S 0 B e FOTO NO.

_ [1ACCION INTERMEDIA IXI LARGO PLAZO




& - ND
.:% CSA PROYECTOQ: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

GE?Gruup Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA 5%
BRIGADA: _Ns. 2
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- o4y '
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Elena & Cacique
TIPO ESTRUCTURA [ JcurBINLET [JcatcHBASIN [MH [Juw [Jcross mner ] coMBINADO [Jotros
[ simple (174 (] sanitario/ Pluvial
[ Doble L2 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA IIGEPIysuCIA [rapapa/pTAPADA  [INO EXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA KlGvrBsucia [CItapapa/pTAPADA [ ROTO . [ no niveLaDO
3- ESCALERAS [ BUENA Cmaa  XI@O EXISTEY ROTA
4-TUBO/B.C. = 2-12 P LvpIA Cltapapa [ roTO [ coLapsapa
5-TUBO/B.C. = __ =" B Limpra (¢ [CI7apapa [ roTo [ coLapsADA
6- TUBO/B.C. = 2 [XT LiMPIA Cdrapaba  [] rRoTO []coLapsaDA
7-TUBO/B.C. = ___ 2~ V2 Beumpia (smecs)  OlTapapa [ roto [] coLapsaDA
8- CUNETA XT LiMPIA/GOTIA 1 mata ] NO DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) g[g [Ino :
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) g\g CIno
DESCRIPCION DELPROBLEMA: Ao <p e b @ylewos. Jd meAsk 4«‘9& do salidde,

et On | Poce e 'fie\rrﬁ a.um.qu Se ve

’ A 12 s-pMiL [ parr. pesada
g~ " 1l T T T T - [ parr. Sellada
N % 1 (] punto alto
2z (7 T B ' | 1 ’ [ punto bajo
2-12 2=l T T [ 1 [ En pendiente
— — o L1 L L | FLUYE HACIA
Al 1l 5 o4
vl | . B FOTO NO. 100-5304
Ay ondoonilep b doc 8 B 040-53¢5
5— ouyg | . FOTO NO.
| . —  FOTO NO.
PARA TUBOS i e I e N e B
I

RECOMENDACION: [X] ACcION INMEDIATA ] ACCION INTERMEDIA @’LARGO PLAZO
PRIMERA VISITA




&4 OYECTO: ESTUDIO INUNDACIONE M
”:* CSA PROYECTO: E 10 INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
¥ - Architects and Engineers, LLP FECHA: 27 Julio 2009 HOJA =54

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S-045
SECTOR QOcean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Elena y Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET ] CATCH BASIN [IMH [hw [JcrOsS INLET ] coMBINADO [l otros
[ simple /4 [ sanitario/ Pluvial
[ boble Lla2 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple [ completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LIMPIA/SUCIA []7APADA/PTAPADA  [INOEXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPTA/SUCIA 1 TAPADA/P.TAPADA ] roTO [ ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ mALA 1 NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = [ LimPIA Oltapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LMpIA [Jtapapa [ rOTO [ coLapsADA
6- TUBO/B.C. = [ LiMP1A Cltapapa [ rOTO [] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] umpIA [J7apapa [ rROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA C1MALA ] NO DRENA [ oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) -E:SI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) %51 o

[ parr. Sellada
[ punto alto
[ punto bajo
[1En pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO.
v N R R o - firi o B FOTO NO-
S= —— N L oo,
PARA TUBOS | T T i —

RECOMENDACION: CILARGOPLAZO

1 SE REQUIERE SEGUNDA VISITA




% CSA

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

cshews Architects and Engineers, LLP  crepin. 27 Julio 2009 Hola &6
BRIGADA: Neo. >
DISTRITO/REGION | CUADRICULA | ESTRUCTURA NO. |BARRIO
i J5¢ S-od
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Santa Elena & Cacique

TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INET [catcHeasiN [ImMH [Jhw [JcrRossINET (] COMBINADO []otros
A 2! DX simple [Ty [ sanitario/ Piuvial
] Doble [z O Pluvial/ Sanitario
] Triple | Completo
CONDICION EXISTENTE;
1- PARRILLA BT LivPraGTTy LI TaPADA/P.TAPADA  [INO BXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA X LmMPIAGTTIA) [Ivapapa/p.TaPADA [ ROTO [ no niveLADO
3- ESCALERAS ! [ sUENA [IMALA 0 EXISTD/ ROTA
'Qnu %) 4-TUBO/B.C. = 2" D Lmpiad Cdtaraba [ rotoO [ coLapsADA
5- TUBO/B.C. = [ umpia [Itapaba [ roTO [ coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = (] LMpIA [Jtapapa [ roTo [ coLapsaba
7-TUBO/B.C. = 7 mPIA [I7arapa [ roTO (] coLAPSADA
8- CUNETA [3 LIMPIAGUCIAY [Imaa  [Jno DRENA (Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E:SI CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) CIno .
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: _ resude woomes . “Reqursve yn Pocy ole
Jimpiezs GG, S \!E— {luﬂuonangb bign..n. e
J [ parr. pesada
< B s S R [ Parr. Sellada
o - - i | [ punto alto
‘%; o [ punto bajo
1'2” """" i o a E’En pendiente
@M —. 1L 1 FLUYE HACIA
_ B N N Y S - S -1, 74
@ . - - - - FOTO NO. {00-5203
N S A S~ — -~ FOTONO. ____
ST —— — - —t FOTONO. _
PARA TUBOS — —f—f—t-1-
RECOMENDACION: [ZTACCION INMEDIATA (] ACCION INTERMEDIA

LARGO PLAZO
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4.0 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
% CSA :

oo Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 Hola _ GG
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 J5¢c S-od4
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Ana & Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcursINLET [lcaTcHBasIN  [dmH [ Hw [JcrossnLET [l coMBINADO [loTros
[ simple 14 [] sanitario/ Pluvial
[ Doble L1z [1 pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (X[ Limp1a/SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA 1 no EXISTE/ ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] mp1a/sUCIA BT TAPAD@ ] roto ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ‘ ST BUENA ] MALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = 2~ 18" ] umPIA P& Tapapa ] rOTO ] COLAPSADA
5-TUBO/B.C. = ] LmpiA CJtapapa [ rROTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ uMPIA [tapapa [ rROTO ] cOLAPSADA
7-TUBO/B.C. = _2\®" ] LmpIA ? B<lTapaDA [ ROTO " [ coLapsapa
8- CUNETA B LMPIAGUCIA) Cmaa  [CInoDRENA [(Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) st CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  Bs1 [Ino

] ....... ¥l ................. | E ..... ................... Dparrpesada .............
i__.‘_ ‘ "7-[ k—— -——*1 7 1 1 B I [ Parr. Sellada
. - l

|

T ‘ : [ punto alto
|
\

D Punto bajo
[ En pendiente

FLUYE HACIA

N N A S- bS]

| | L
_Lr l_. N O e
U ‘I‘ 4[r__r,)|.__., oL L FoToNO. ide-534g

\
- :
**—! ‘ = ~J - } N FOTO NO. joo -Sch'
o | - i L —-  FOTONO.
ARA TUBOS — T - - 1___%;
d | | i
'RECOMENDACION: Ef ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA (] LARGO PLAZO

1T R N S—




$ PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
% CsA
smeve Architacts and Enginears, LLP'  [ECHA:__ 28 de Julio 2009 Hola _ &7

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5¢ S-oi43R
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Ana & Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA [ JcursINLET PdcatcHBasIN [ImH [JHw [Jcrossiner [ comsINADO [JoTros
2 ¢ Y \"'U” [ simple Cl1/4 [ sanitario/ Pluvial
X1 poble [V [ piuvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA (] LiMP1A/SUCIA MTAPADA/P.TAPADA [Ino BEXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA E TAPADA/P. TAPADA [] roTo ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BuenA CImaa  [Ino ExisTe / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LiMPIA [I7apapa [ rOTO ] coLaPsADA
5- TUBO/B.C. = (1 umpra Clrapapa [ roTO [ coLapsapa
6- TUBO/B.C. = [ umpia [JTaPaDA [] rOTO [] coLaPsaDpA
7- TUBO/B.C. = ] umpia [Itapapa [ roTO [ coLapsapa
8- CUNETA (] LIMPIA/SUCIA [IMALA ] NO DRENA [_]oTrROS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) =S [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) [t [Ino

'DESCRIPCION DEL PROBLENA: campuriewrrk. Xopeds.... No.. 50, Vaa.. s
Ao So\da e

[ parr. pesada
= = = [ Parr. Sellada
_______ T T e — B [ punto alto
f ‘ - : | ™71 |___| Punto bajo
]E En pendiente

S5 S T I | Ll FLuve Haca

| N L 5 _
u L . FOTO NO. f(D-534=
& [ S e FOTO NO.
I - FOTO NO.
PARA TUBOS T T T T T T T T

RECOMENDACION:

.. U PRIMERA VISITA
[ ] SEGUNDA VISITA

[] LARGO PLAZO




& PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
&% CSA

oFui Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 HolA __ 5%

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 15¢ S- 049
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Ana & Calle Cacique
TIIPO ESTRUCTURA  [JcursnET DXfcatchBasiv  [ImA [IHw [Jcross INLET ] COMBINADO CJoTros
“t -l w2 -0 ['simple (s [ sanitario/ Pluvial
] poble Cli2 [ pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X1 GpIRysuciA [J7apADA/PTAPADA  [INOBXISTE/ROTA  [INO NIVELADO
2- ESTRUCTURA B LIMPIAGUCID [ TAPADA/PTAPADA [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImaLa Eﬂo EXISTH / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LiMPIA CItapapa [ ROTO ] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIA CJtapapa L[] rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] umPIA [tapapa [ rOTO [] cOLAPSADA
Q‘“‘ -25)7-TUBO/B.C. = iz EuMPI Cltapapa [ roTO [J coLAPSADA
8- CUNETA LIMPIA [Jmaa  [InNODRENA [l oTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) XKst CIno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) s
=5

D Parr. Sellada
D Punto alto

,@’Punto bajo
[l En pendiente
FLUYE HACIA
S-

FOTO NO. 100~ S35
FOTONO.
EOTONO.
PARA TUBOS

RECOMENDACION:

_ oL 1sEcUnDa VISITA




%0‘:, CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

stows Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 HolA _ 59
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 ~ J5¢c S- 0449
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Ana & Calle Cacigue
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INET  [McatcHBasIN' [IMH [Juw [JcrossINLET [ coMBINADO [ oTros
X 20" [simple Clya [ sanitario/ Pluvial
PIboble (12 [ pluvialf Sanitario
l:] Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA DACmPIAsUCTA [JtapaDA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  [[] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA 5 LIMPIAGUCTAY LI Tapapa/p.TAPADA  [] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA CIMALA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = 2" [ LivpIa P. X TapapA  [] roTO [ coLapsaDA
5-TUBO/B.C. = (] LIMPIA [Itarapa [ roTo ] coLapsaDA
6- TUBO/B.C. = [ LMPIA Cltapapa  [] roTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] LIMPIA Lltapapa [ roTo [J cotapsaba
8- CUNETA IX]T_IMPIA/ [Imaa  [INO DRENA [JoTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) 51 Cno

‘ J [ Parr. pesada
7y R S S S A - g D Parr. Sellada
T ’ [ punto alto

D Punto bajo

) '\‘2." A B ) == m En pendiente
(wﬁ —3 N , | FLUYE HACIA
d 5 650

= —— — FOTO NO. i00-S350
S5_ R e —?g T FOTO NO.
T / : FOTO NO.
PARA TUBOS  —Ff - g T
| | |
RECOMENDACION: _ H{_\CCION INMEDIATA L] ACCION INTERMEDIA [ LArRGO PLAZO

______ PRIMERA VISITA
[ ] SEGUNDA VISITA




% CSA

CSA Group

Architects and Engineers, LLP

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

FECHA:

28 de Julio 2009

HolA (0O

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 15¢ 5- oSO
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION:

Int. Calle Santa Ana & Calle Cacigue

TIPO ESTRUCTURA  [JcursiniET Dgcatcreasin [ImH [Irw [ CROSS INLET (] coMBINADO [ oTros
L{\—(oq b 4 2‘—- T [ simple Ol 4 ] sanitario/ Pluvial
DBerpoble (12 [] Pluvial/ Sanitario
[ Triple [l Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA M’umpwsucm (] TAPADA/P.TAPADA [InNo BXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA LIMPIA/SUCIA [ ]TAPADA/P.TAPADA [ ROTO [] NO NIVELADO
3- ESCALERAS 1 BUENA 1 mALA 0 EXISTE/ ROTA
(v -3 4-TUBO/B.C. = 2 Seumpia Cltapapa [ ROTO [ coLapsADA
5- TUBO/B.C. = ] LiMPIA [tapapa [ roTO [[] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LimpIA Cltapapa [ roTO [ coLAPSADA
Q-m -25)7-TUBO/B.C. = __I® DA umpra CItapapa  [] roTO [ coLaPsADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [INO DRENA ] oTrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) M [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  Bs1 ) Cno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: et

z

3
PARA TUBOS

RECOMENDACION:

N 5-

FOTO NO

FOTO NO.

T
| | | ‘ - FOTONO

] parr. Sellada
D Punto alto
[ punto bajo
JE' En pendiente

FLUYE HACIA

005352

[] LARGO PLAZO




N d . ES D
¢:,:’ CSA PROYECTO TUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

miussl Architoctednd Engineses, LB *  ppopa: 28 defulio 2009 HolA __ &)
BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. ([BARRIO
1 J5¢ S- o)
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Ana & Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET [ CATCH BASIN MMH [Juw [Jcross INLET ] cOMBINADO []otros
[ simple [11/4 [] sanitario/ Pluvial
[ poble L2 [ Pluvial/ Sanitario
|:| Triple |:| Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA KT umpiaysucta [1TAPADA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA E’TAPAD [ roto ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS " []BUENA [ ImALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = \2 B LimMpIA [J7apapa [ roto ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = \2" DA Lmpia Cltapapa  [] roTO 1 coLapsaDA
6-TUBO/B.C. = _ 2~ VL ] LIMPIA P EdtapabAa [ rotO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = _ 2-\Z (] LiMpia @ Bdtapaba  [J RroToO ] coLaPsADA
8- CUNETA B g LIMPIA/SUCIA COmaa  [Ino prena []oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) SI [no
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) g1 - [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Esdvucture  diene adua, S yve s A loegnei,

S vecomiende

\ |:| Parr. pesada
o — = \ [ parr. Sellada
2-12 | " 7 [ ] Punto alto
‘ — *V;‘ el S D Punto bajo

|:| En pendiente

5 ’ __z-li/( N FLUYE HACIA

TN e s 0l /| S
\\ L
ni - S I T O I ~
u “Ir N FOTO NO. {20~3256
— N : — FOTO NO. _igo- S3S3
- Vb2 ke -

ST / L ]I // P32 L FOTO NO. 10> $3SRQ

PARA TUBOS _— ,é 7 / ;

7. opedo
RECOMENDACION: JA] ACCION INMEDIATA [_] ACCION INTERMEDIA [] LARGO PLAZO

PRIMERA VISITA




Q‘:.: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

-%._.. Architects and Engineers, LLP  FECHA: ___28 de Julio 2009 o __@*

BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 J5¢ S- os\ B
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Ana & Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurBINLET [] CATCH BASIN pfmH Clhw [ cross INLET [[] comBINADO [ oTros
] simple Cl/4 [] sanitariof Pluvial
[ poble 12 [ pluvial/ Sanitario
| Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA E@sucm ] TAPADA/P.TAPADA [ no BasTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA BALIMPIA/SUCIA [ITapaDA/PTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [Imaa  [1NOEXISTE/ROTA
4-TUBO/B.C. =_ 3" [ LiMPIA (M,D' Oltaeapa [ rOTO [ coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LimpIA tapaoa [ rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [1LmpIA Cltapapa [ RroTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ___ 3 [Jumpia (e  C1TAPADA [ ROTO ] COLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Imaa  [CINODRENA [JoTrROS
9-7ZONA INUNDABLE (FEMA) Har CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  §dar Cno
T Aecminos de draneye 102,

| [ = [ Parr. pesada
_4[[_—1(__ i ll g\ | H_ i ':D]Parr. Sellada
] \ | \ | 1 W 1 ] - . Punto th.o
S B
— | ool ' UYE HACI
S e
N T T

) T T
RN __\ [ 1 FOTO NO. 100-536!

O, TR . - L S T S EOTO NO, 10d-S>63-
o A | I FOTO NO. [00-53¢3

.
PARA TUBOS

RECOMENDACION:




& CTO: IN Cl
g:’ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

whems Architects and Engineers, LLP  FEcHA: 23 de Julio 2009 HolA __ @
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. ([BARRIO
1 J5¢ 5-052 3
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Ana & Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurINLET [fcatcHBasiN [IMH [Juw [Jcrossiner [ comsINADO []oTros
E’ Simple ] 1/4 ] Sanitario/ Pluvial
[ oble 12 [ Pluvial/ Sanitario
1] Triple O Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA [ LimprA/suCTA (1 TAPADA/P.TAPADA [INO EXISTE/ ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA X] umm@ ] TAPADA/P.TAPADA 1 roTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ ] BUENA CIMaLA ROTA
4-TUBO/B.C. = Q" ] LiMPIA BdTapaba [ roTO [ coLapsaba
5- TUBO/B.C. = ] Lmpia [CIrtapaba  [] roTO ] coapsapa
6- TUBOQ/B.C. = (1 LmpIA [ItapapA [ roTO 1 coLapsaDA
é“ g -B¢) 7-TuBO/B.C. = __ 12" e LivPIA [17apapa [ roTO [ coLapsaba
8- CUNETA B LmMp1a/sUCIA [1mALA [] NO DRENA [loTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) = [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno

I:l Parr. pesada
g’ Parr. Sellada
[ punto alto
D Punto bajo
D En pendiente

5@ | %S _____P:J‘_Z“‘L,.S' | | FLUYE HACIA

| S N N P Lol s- 651
F ,.__./ B — FOTO NO. J30-S35S
N D | S (T f T S T FOTO NO
- L | e
S— 65208 . 1 r | FOTO NO.

PARA TUBOS S e e e S i S S

RECOMENDACION: | .o
PRIMERA VISITA

[ ] SEGUNDA VISITA

[ LARGO PLAZO




& CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
o Architects and Enginesrs, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 Hoa _ @%

BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 15¢c S- 0SS
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: int. Calle Santa Ana & Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA ] CURB INLET Rcatcisasing LIMH [l Hw [Jcross INET ] COMBINADO ] oTrROS
AN [X simple L4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble 12 [ pluvial/ sanitario
] Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA IXT LIMPIA/SUCIA [Jraaa/PTAPADA  [INOEXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA B LIMPIA/SUCIA [J7apapa/p.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA Clvaa B0 BAST/ ROTA
4- TUBO/B.C. = ] umpia [ltapapa [] ROTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LmpIA CJtapapa [ rOTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ umpia Ctapapa [ ROTO [] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = 1R P Lmvpia Otaeapa [ rOTO ] coLapsaDA
8- CUNETA sucm [Omaa I NO DRENA ] oTrOS
g-ZONA INUNDABLE (FEMA) 'B’\SI Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) 51 [Ino
DESCRIPCION DELPROBLEMA: . N8 R PRBNONES.

FOTO NO. _{00-S25¢

| ‘ \ | l:l Parr. pesada

_,k‘.. 4{—r¥“|* *\ ] parr. Sellada
— T l e ‘ |:| Punto alto

4—% E | EI Punto bajo
.._.H.i 2 — "i‘ | | .E/Eﬂ pendiente
—E ';lﬂ— _ FLUYE HACIA
] AN S ___
_] |
|

. : - 4 et - FOTO NO.
P - L ot — 1 L FOTO NO.
PARA TUBOS  —1- = — |

S—

[] LARGO PLAZO




4 PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICI
% CSA CIONES MUNICIPIO SAN JUAN
csdnow Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA &5

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5c S-oss B
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Santa Ana & Calle Cacique
TIPO ESTRUCTURA  [JcurB INLET [JcaTcHBASIN BEMH [JHw [Jcross INET ] COMBINADO [Jotros
BT simple O] 4 [1 sanitario/ Piuvial
[ boble 12 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple | Completo
CONDICION EXISTENTE:;
1- PARRILLA BT LiMPIA/SUCIA [ITAPADA/R.TAPADA  [INOBXISTE/ROTA [ ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA X Livpia/suCIA P.CIapanagTaPADRY [ ROTO [ no NiveLADO
3- ESCALERAS P suena [ MALA [ NO EXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = L] LimMpIA [Itapaba [ roto ] coLapsapa
5-TUBO/B.C. = (] umpra [(Jtarapa [ roTO (] coLapsapa
6- TUBO/B.C. = ] LmPIA [(ItapapAa [ roTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = ] LMPIA Cl7apapa [ roTO (] coLapsaba
8- CUNETA [ Limpra/suCIA [ImaLa [ NO DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) B CIno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  [g1 CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA:  Huche  Dasues en el Sanda. N *k..e.u G0y 10,

............ Mﬁﬁt\(ﬁ\qéﬂﬁ&c@@\
I [ parr, pesada
- & T ; "' I |:| Parr. Sellada
T T 4 eET ( o [ punto alto
| A B = - [ punto bajo
T B O O en pendiente
S [ A . — _
Q b & N FLUYE HACIA
CHSis e [ —— .
i [ N 5+
u ) I L e SO FOTO NO. 0a-S35F
5 —_—fee e o g e B FOTO NO.
sy — FOTO NO.
PARA TUBOS S e e s =l
I

RECOMENDACION: X{AccIoN INMEDIATA []accron nTermepra  [11ARGO pLazo










PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

¢ CsA -

concos Architects and Engineers, LLP

FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA

BRIGADA: _No.3
ESTRUCTURA NO.

S- 0S6

DISTRITO/REGION BARRIO

1

CUADRICULA
I5¢

SECTOR
CALLE / UBICACION:

Ocean Park
Int. Calle Loiza & Calle Castrovifias

TIPO ESTRUCTURA  [JcurenET [JcatcHeasiN [Mme [Jxw []cCROSS INLET ] coMBINADO [JoTrOS

[ simple Cli/4 [] sanitario/ Pluvial
] Doble L2 [ Pluvial/ Sanitario
|:| Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA sucm ] TAPADA/P.TAPADA I no EXISTE /ROTA ] NO NIVELADO
5- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCTA BAGRPADNPTaPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA ] MALA ] NO BXISTE / ROTA
4- TUBO/B.C. = ] umpIA (Jtapapa [ rOTO ] coLapsADA
5- TUBO/B.C. = ] umpIa [(Jtapapa [ roTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Jtapapa [ rOTO [ ] coLAPsADA
7-TUBO/B.C. = ] LiMpIA [(Jtapapa [ roTO ] coLAPSADA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA 1 MALA ] NO DRENA ] oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) g Lo
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) st CIno
DESCRIPCION DELPROBLEMAL || st
........................................ Tagedy .. Poq.  LimpleFs......
...... Tobos de Safeda  cublectes .. sedomentes.  No.Se.v0.
. | ‘ | \ S Parr. pesada
i - f = T Parr, Sellada
Ta{?" 2 i | T f : [ punto alto
’: "/ - S I I s S H T (1 punto bajo
LA ; ! i _- i,,,,, ; i _77 \ i '?J‘# ..... D En pendiente
7l :l m ol ] ‘ FLUYE HACIA
| Tagd> | | s
Téf"'d‘ L 1 S SN U O S
@/ S P P _ FOTO NO. [08 -394 {
b - . FOTONO.
s— oSl _} ! | . FOTONO.
PARA TUBOS S S S —
|
RECOMENDACION: DXI ACCION INMEDIATA [] ACCION INTERMEDIA & LARGO PLAZO




‘::: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

wasew Architects and Engineers, LLP  pprpa; 28 de Julio 2009 HolA @1
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5¢ s- 0SF
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Castrovifias
TlPP ESTRUCTURA  [JcurBINLET [fcatcHBasin [IMH [Juw [JcrossINLET [ ] COMBINADO [l oTros
yyel E’Simple RV [ sanitario/ Pluvial
[ Doble V) [ pluvial/ Sanitario
O Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X Limpra/sucta [J7apaDA/P.TAPADA [ 1NO EXISTE/ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LMPIA/SUCIA [ TaraDAETAPADAY [ RoTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA Omaa  [MEGEXETEY ROTA
4-TUBQ/B.C. = [(Jumpia [tapapa [ roTO ] cOLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [Jtapapa [ roTO []coLapsapa
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA Cdtapaba [ rRoTO [ coLapsapa
7-TUBO/B.C. = 2" [ LIMPIA Pm TAPADA  [] rOTO ] coLapsaDA
8- CUNETA LiMPIAKUCIA) [Imaa  [INODRENA [1oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)  #s1 CIno
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: | ES'\‘VMum?ﬂmalWW‘fe’l"-?‘ﬂﬁﬂ .......... Se..requere
B S Ak T
Se Ve O ann. lantdena
\ | || | [] parr. pesada
A S [ Parr. Sellada
ﬂ\ . i e 7* . - 1 punto alto
‘ 1) ! ' : : [ punto bajo
T | E'En pendiente

| N - ‘
S— 08% 1’ | I
PARA TUBOS . %'—j‘“"“' T e S i
RECOMENDACION mCCIONINMEDIATA ...... [ ACCION INTERMEDIA

FLUYE HACIA

S

FOTO NO. (00-5Y42.
FOTO NO.
FOTO NO.

] LARGO PLAZO




» PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO S N
& CSA ROY A MUNICIPIO SAN JUA
stows Architects and Enginesrs, LLP pECHA: 28 de Julio 2009 HOIA __ @9

BRIGADA: No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 15¢ 5-0%5a]
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Castrovifias
TIPO ESTRUCTURA [Jcursmiier [Jeatcisas Jfud [lnw [JcrossNET [ COMBINADO [JoTros
[ simple (EY [ sanitario/ Pluvial
[] oble e [ pluvial/ Sanitario
] Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE: f
1- PARRILLA [ MIMPIAYSUCIA ] TAPADA/P.TAPADA I no BXISTE/ ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA KT apADAETAPADR) [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [lwaa  BAGTEXSTEY ROTA
4- TUBO/B.C. = 8 [ umpiA(Sueee) Cltapaba [ roTO ] COLAPSADA
5-TUBO/B.C. = 2 O iMpA { e ) (dtapapa ] roTO [ coLaPsADA
6-TUBO/B.C. = _Ent - [ LiMPIA ?. Brapapa [ roTO ] coLAPSADA
7-TUBO/B.C. = __ Ssalida ] LIMPIA ¢. Ddtapapa [ rOTO ] coLAPSADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [CImaLA (] NO DRENA [JoTros
3-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Har [Ino

[ Parr. pesada

[ ] parr. Sellada

[ punto alto

[ 1 punto bajo

[] En pendiente
i FLUYE HACIA

S pudo s OS]

(No % pudol |

Preccsan I FOTO NO. |00=S"44
‘ e ‘ : t - FOTO NO.

ot} —! —  FOTO NO.

s- 0S@ _ N

f??.‘EQ.M..E.NP.&E‘.Q.NE............................JZQ./!‘CCION..INMEDIATA e A ACCION INTERMEDIA [1LARGO PLAzO




% CSsA

s Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HolA @4

PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

BRIGADA: _No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. [BARRIO
1 J5¢ S-5S 9
SECTOR Ocean Park

CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Castrovifas Manuel Cirdnado

TIPO ESTRUCTURA  [JcURBINLET []CATCH BASIN

v Onw Ccrossiner [ comeinaDo

[JoTros

[ simple (14 [ sanitario/ Pluvial
[ ] poble 2 [ Pluvial/ Sanitario
] Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA A Livpia/sUCIA [171APADA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ umpra/suCIA &l apaoaFTAPADA [ RoTO (I No NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA [ mALA Eﬂ” ROTA
4-TUBO/B.C. = (R" [ umpia ¥ XlTapapa [ roTO (] coLaPsADA
5-TUBO/B.C. = ] LiMPIA [(Jtapaba [ roTO (] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = _ Ent - [ Limpra ¢ Bdraraba [ roto [ cotapsapa
7- TUBO/B.C. = Sal. [ LmpIA ¢ Xitapapa [ roTO (] cotapsapa
8- CUNETA E’EIMPIA COmata  CINo DRENA ] oTrRoS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) £ CIno
DESCRIPCION DELPROBLEMA: _ Esyuctura . Raccalnudle. dapede, —R-anfﬂ— .................

Lhinpgas.. Tiskos. deerrtveds. . Saleda Fercsainat.. kupades

[parr. pesada
] Parr. Sellada

Punto alto

[Jen pendiente

? N
__________ L1 |
el = :
f _ o “C‘JM“%P to bajo
| . - ; - 7\:2.;&16”0 S anop(rh {s unto baj
I J— SN
i ] - 1
u | I | ( Al !\c | ‘ > !
> DSS* L . t' i [ Loy }
T M‘G\’hr.\nmrﬂ? Vapedsy) -
PARA TUBOS ‘ j .
|

RECOMENDACION:

E’ ACCION INMEDIATA

FLUYE HACIA
S ____

FOTO NO. [th-
FOTO NO.
FOTO NO.
[JLARGO PLAZO
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PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

4 CSA
ctemn Architects and Engineers, LLP  FECHA: 28 de Julio 2009 HolA _ 10
BRIGADA: No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ S- 06O
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA [ CURB INLET KlcatcheasN [IMH [(Jnw [ CROSS INLET [_] COMBINADD CloTrOS
B 'simple Cly4 ] sanitario/ Pluvial
] poble a2 [] Pluvial/ Sanitario
[ Triple ] completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X LIMPIA/SUCIA (] TAPADA/P. TAPADA [INO EXISTE / ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA O LmprAGICID) [ Tapapa/P.TAPADA [ ROTO [ ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [Imaa  []1NO EXISTE/ROTA
4- TUBO/B.C. = [ umprA Cltapapa [ roTO ] coLaPSADA
5- TUBO/B.C. = ] umpIa [(dtapapa [ rOTO ] COLAPSADA
6- TURBO/B.C. = ] LmpIA CJ7apapA  [] rROTO ] COLAPSADA
@'J - \S) 7-TUBO/B.C. = ® [ umpA (;uu.e;j [CIvarapa [ roOTO ] cOLAPSADA
8- CUNETA [ LIMPIA/SUCIA [Imaa  [1NODRENA [l oTros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) I o

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA)
No cosevia

AN
[ JsE REQUI

M Parr. pesada
[ parr. Sellada

[ punto alto

m’ Punto bajo

en pendiente

FLUYE HACIA

S

FOTO NO. _100-844¢
FOTONO.
FOTONO.




> PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
% CSA
miss Atphitcotzand Enameers. P FECpA: 28'de fuflo 3009 HosA _ 7T\

BRIGADA: _No.3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
1 J5¢c S- DG
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Santa Cecilia
TIPO ESTRUCTURA [ ] CURB INLET BdcatcHeasin' [Omy [Jrw [Jcross INLET  [] cOMBINADO [ otros
i JV) \‘.4,"‘ ] Simple 4 [ sanitario/ Pluvial
(] poble 112 (] Pluvial/ Sanitario
| Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA T LimPiAGTCIA) [L17APADA/P.TAPADA-  [INO EXISTE/ROTA  [[] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LiMPrA/SUCIA XIapaoA@iAeADR [ roTo (] NO NIVELADO
3- ESCALERAS [1BUENA O maLa Pe] m ROTA
4-TUBO/B.C. = [ umpra CItapaba [ roto ] coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = [ Limpia [Jtapapa [ roTO ] coLapsapa
6- TUBO/B.C. = ] umpia " Otapapba [ roTo [] coLapsapa
7-TUBO/B.C. = %ed. [ umpia ¢ itapapa [ roto [] coLAPSADA
8- CUNETA (X LMPIAGTCIA) CImaa  [CINO DReNA [Jorros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) =K1 [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ‘&1 [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Eiructures  buén asteecha.  Taveio\medle tagada.

| |:| Parr. pesada
j X Parr, Sellada
|
i
|

eulia

] Punto alto
|:| Punto bajo

|:| En pendiente

Q ) \/\ : B =TS T FLUYE HACIA

......... ,,/L | a0 s
: ! Lo { :
U ol sacad i et ; FOTO NO. 100-S447]
- fored i bt FOTO NO.
ST — et | FOTO NO.
PARA TUBOS S l pet e '

RECOMENDACION: ] LARGO PLAZO

.24 PRIMERA VISITA
[] SEGUNDA VISITA




N PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES M IC
Q”’_ CSA - 0 N UNICIPIO SAN JUAN
st Architects and Enginsers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 Hola _ 1%
BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ s bz
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Santa Cecilia

TIPO ESTRUCTURA [ JcurBnET [JcatcHeasin  [mH [Trw [CROSS INLET ] COMBINADO [CJoTros
[ simple 4 [ sanitario/ Pluvial
[ Doble 2 ] Pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA B’ Limpra/sucia ] TAPADA/P.TAPADA [ INO EXISTE /ROTA  [] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (] LIMPIA/SUCIA K apaoaprmerony - L roto [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS B¢ BUENA ] MALA [ NO EXISTE / ROTA
4-TUBQ/B.C. = 2 &I umpIA [ltapapa ] roTO ] COLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LimpIA @ Xtapapa [ ROTO [ coLapsaDA
6- TUBQ/B.C. = 24 O umpta @ Ktapapa [ roTO [] coLaPSADA
7- TUBO/B.C. = 24 [ LMPIA 2 XItapapa [ rRoTO ] coLAPSADA
8- CUNETA LIMPIAGSUCIA) CmALA ] NO DRENA CJoTrOS
9-7ONA INUNDABLE (FEMA) Esl [Cno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E\Sl [Ino

i
PARA

RECOMENDACION:

TUBOS

[ parr. pesada
D parr. Sellada
] punto alto
D Punto bajo
= pendiente
FLUYE HACIA
s- 063

FOTO NO. (O0-5449

FOTO NO.
FOTO NO.

] LARGO PLAZO




&% PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JU
< CSA A
csacous Architects and Engineers, LLP FECHA: 28 de Julio 2009 HOJA 1%

BRIGADA: _No. 3
DISTRITO/REGION | CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO

1 I5¢ - Db
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & SHfeSaraocia
E5q. Mende Donedo o) MeD onald.
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [JcatcHeasin [(XImH [Juw [Jcross mier [ comemapo [JoTros
[ simple Oy [ sanitarlo/ Piuvial
[ ] Doble L2 [ pluvial/ Sanitario
() Triple ] Completo
CONDICION EXISTENTE: '
1- PARRILLA KIGpisucia [ 7aPaDA/P.TAPADA  [INO EXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA (] Limpia/suCIA P.TAPADA L] roTO ] no N1vELADO
3- ESCALERAS B BUENA CImata  [INO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LiMPIA Cltapaba [ roTO []coLapsaDA
5-TUBO/B.C. = 2™ ] LiMPIA BdTapaba  [] roTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] umprA [dtapapa [ roTO [] colapsaba
7- TUBO/B.C. = 2 []LMpIa BetAPADA  [] ROTO ] coLaPsADA
8- CUNETA LIMPIAGTTIA) COmaa  [Ino DRENA [Jotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) EtSI [Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) Pdar Ono

DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Exrvuctues

\‘"\‘ L] [ . [ Parr. pesada
: ‘ - |

o ™ S N T [ Parr. Sellada
61; » 3‘» CQ"L?" i - e e [ punto alto
Lo 5 .
do - by : i I [ punto bajo
i S A i
! ; I E i D En pendiente

G ||| m¥| =2 I —TUTTTTT FLUYE HACA

B b o i -

- | 1 | bl L FoTONO. 100-5450
5 : FOTO NO.
— e ~1—  FOTONO.

RECOMENDACION: ACCION INMEDIATA [ ] ACCION INTERMEDIA []1ARGO PLAZO




‘9’0_ CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
% : .
cixams Architects and Engineers, LLP FECHA: ___ 28 de Julio 2009 Hoia _ 1%
BRIGADA: _No.3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
1 J5¢ -6 B 063C
SECTOR Ocean Park
CALLE / UBICACION.: Int. Calle Loiz a=g=Corliembehentmmilia
Zrews  Donato.
TIPO ESTRUCTURA  [Jcurs INLET [ catcHBasIN  BdmH [THw [ cross INLET (] COMBINADO ] oTrOS
[ simple O ya [ sanitario/ Pluvial
[ Doble L2 [ Pluvial/ Sanitario
D Triple El Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA ] LIMPIA/SUCIA ] TAPADA/P.TAPADA [ No EXISTE / ROTA  [[] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCIA [17apaDA/R.TAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImaALA ] NO EXISTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] umpIA CJtapapa [ roTO [ coLAPSADA
5- TUBO/B.C. = ] LiMPIA Cltapana [ roTO ] COLAPSADA
6- TUBO/B.C. = [ LMpIA tapapa [ roTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] umPIA [JtapaDA [ ROTO ] coLAPSADA
8- CUNETA [ LimMPIA/SUCTA Owmaia  [LInNODRENA [CJotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) Bar CIno
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) ST [Ino

S—

PARA TUBOS =

|:| Parr. pesada

a’Parr. Sellada

[ punto alto

[ punto bajo

D En pendiente
FLUYE HACIA

5
FOTONO.
FOTONO.
FOTONO.

] LARGO PLAZO













: D
,g:: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN
cstowo Architects and Engineers, LLP FECHA: 29 de Julio 2009 Hosa __ 15

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
\ 8¢ &~ 0k
SECTOR
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Calma
TIPO ESTRUCTURA  [Jcursmier Pcatcreasin [Imi [Jrw [Jcrossiier [ comBiNADO []oTtrOs
4' w2 Simple [ly/4 [ sanitariof Pluvial
] Doble U2 ] Pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA X MPIRY SUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [JNO EXISTE / ROTA ] NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA [ LIMPIA/SUCTA K] TaPADAETAPADD> [ ROTO [ NO NIVELADO
3- ESCALERAS [ BUENA ] mALA '.7(@ ROTA
4-TUBO/B.C. = L] LimpIA CItapapa [ roTO ] coLAPSADA
5-TUBO/B.C. = [ Limp1a Cltapapa  [] rOTO ] coLaPsADA
6- TUBO/B.C. = 1 umpIA [(dtapapa [ roOTO ] COLAPSADA
7-TUBO/B.C. = Saldg ] LMPIA [Jtapapa [ ROTO [ coLapsADA
8- CUNETA [ LimMPIAGTCTA) COmaa  [INO DRENA [ otros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) XNt Cno

10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) K5 [Ino
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Eﬁ-\rw_ Uty 'Qaw-ﬂ\wﬁ? ..... 4:"'?0& ............. no..> ye

’ J' 1 marr. pesada

1 | [ Parr. Sellada

|
| ' |
f: S | b -7 | - ' —! - - 1T 7 1 [ punto alto
- |
l

D Punto bajo

] En pendiente

|
0 L | L 1 FLUYE HACIA
L . L 5

N O _
L - A._l.__._. | I
e S O v s FOTO NO. (DA-S'52-
o | — | 4 |~ Forono.
e bl FOTO NO.

PARA TUBOS  — | T | L. x‘ |

Ef LARGO PLAZO




’:’: CSA PROYECTO: ESTUDIO INUNDACIONES MUNICIPIO SAN JUAN

cstun Architects and Enginsars, LLP FECHA: 29 de Julio 2009 Hoia 1@
BRIGADA: No. 3
DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |[BARRIO
! 35 c 2-006 S
SECTOR
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Calma
TIPO ESTRUCTURA  [JcursmeET XfcatcHBasIN [IMH [Juw [JcrossINLET ] COMBINADO [(loTros
Ay 2! &Xf Simple (114 [ sanitario/ Pluvial
[ oble L1z [] Pluvial/ Sanitario
] Triple U Completo
CONDICION EXISTENTE: 7
1- PARRILLA BCMPTSUCIA (] TAPADA/P.TAPADA [no ExtsTE/ ROTA [ NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA PTivPiaGe™ CI7apaba/P.TAPADA ] ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA [ImaLA oY @ ROTA
4- TUBO/B.C. = ] LIMPIA [ItarapAa [ roOTO [] coLapsapa
5- TUBO/B.C. = \= ] LIMPIA(M) Cltapapa [ rOTO ] coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LimpiA [ltapapA  [] rOTO [l coLapsapa
@_w ..;D 7- TUBO/B.C. = L2 O umpm(&*@ [Jtarapa [ roto ] coLapsaADA
8- CUNETA [ LIMPIASUCTA ) [Imaia  [CINO DRENA ] otrOS
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) E\SI Ino
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) B o
DESCRIPCIONDELPROBLEMA:  Tidns _wn feca. de. trevm s Dasure an ol foods.
Tonciona bitn  qewm. Se.retantiands. MM, e

EParr. pesada
[ Parr. Sellada

T | ' T [ punto alto
'''''' _ T B ‘ . K punto bajo

~
‘E—
-

L 'il%-‘! ] En pendiente
E 2 _ <— Ll | |~ FLUYE HACIA
1 | S W 5
1 I l A ™ ]
s . ol N
3 | L [ M7 FOTO NO. (00-8451
. cesseln S N - . - FOTO NO.
P FOTO NO.
PARA TUBOS | : 4 -
RECOMENDACION: . [&ACCIONINMEDIATA [Jaccion mrermenia  [lLaRGopLazo

PRIMERA VISITA XILIMPIEZA) DESTAPAR




» OYECTO: ESTUDIO INUNDACIO 10 SAN JUA
& CSA PROYECT UDIO INUN NES MUNICIPIO SAN JUAN
cstoms Architects and Engineers, LLP FECHA: 29 de Julio 2009 Hoa _ 71

BRIGADA: No. 3

DISTRITO/REGION CUADRICULA ESTRUCTURA NO. |BARRIO
i 3Sec %-0LS® — [2-0SL
SECTOR
CALLE / UBICACION: Int. Calle Loiza & Calle Calma
TIPO ESTRUCTURA [ Jcursnier [lcatcHeasin  [Xmi [Jrw [ cross iNLET (] coMBINADO []oTros
(] simple 4 [] sanitario/ Pluvial
] poble Oz 1 pluvial/ Sanitario
D Triple D Completo
CONDICION EXISTENTE:
1- PARRILLA IGMPIAISUCIA []TAPADA/P.TAPADA  [INOEXISTE/ROTA  []NO NIVELADO
2- ESTRUCTURA ] LIMPIA/SUCIA []TaPADA/PTAPADA [ ROTO ] NO NIVELADO
3- ESCALERAS ] BUENA CIMALA ] NO BASTE / ROTA
4-TUBO/B.C. = ] LIMPIA L] TAPADA 1 roTO ] coLapSADA
5- TUBO/B.C. = [ Lmp1A CItapapa [ roTO [ coLAPSADA
6- TUBO/B.C. = ] LIMPIA CItapapa [ roTO ] coLAPSADA
7- TUBO/B.C. = ] LiMPIA [(Jtapapa  [] rROTO [] coLapsADA
8- CUNETA ] LIMPIA/SUCIA [Omata  [INO DRENA Clotros
9-ZONA INUNDABLE (FEMA) ESI [Ono
10-AREA INUNDABLE (NO FEMA) E\SI [Ino

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

| | | l i [ Parr. pesada
B _!—I———[ = -—’—fr *4}** [] Parr. Sellada
S Eo pR R T 7 B { [ punto aito

| |

\

I

|

‘ [1 punto bajo
[ ] en pendiente

FLUYE HACIA

.
1 ' -
TR
4___.|, | —-— ,|, . —
L 4!_.__#} TPt bbb rotoNo. _
,5(1.,_.__,,} ~——-=~\ L S S B FOTO NO.
- N - L1 | | 1 | FOTO NO.
PARA TUBOS —-—‘] et % -ﬂ!-;j——w} \ T [}
i | 1. | |
RECOMENDACION: .

"] SEGUNDA VISITA







